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XX-XX-UXL4 shaklidagi chastotani boshqarish moslamasini buyurtma berish uchun so`rovnoma №________
	1. Buyurtmachi haqida ma`lumot

	Tashkilot nomi
	

	Manzil
	

	Aloqa qiluvchi shaxs (F.I.Sh),imzo
	

	Lavozimi
	

	Tel/faks

(shahar kodi bilan)
	

	Elektron manzil
	

	2. Elektr simlarining ma`lumotlari

	2.1
	Elektr tarmog`idagi nominal kuchlanish, V
	

	2.2
	Elektrodvigatel, turi
	

	2.3
	Nominal kuch, kWt
	

	2.4
	Statorning nominal kuchlanishi, V
	

	2.5
	Statorning o`ramlar bilan ulash sxemasi
	(Yulduz (Y)          (Uchburchak (Δ)                 

	2.6
	Statordagi nominal tok, A
	

	2.7
	Aylanishlarning nominal tezligi, ob/min
	

	2.8
	Nominal chastota, Hzs
	

	2.9
	Nominal Cosϕ 
	

	2.10
	Nominal KPD, %
	

	2.11
	Chiqarilgan yili
	

	2.12
	Dvigatelning yuklanish chegarasi
	_____A  oqimda  _______sek

	2.13
	Dvigatelning ishga tushirish soni
	bir oyda ________      bir haftada____      

bir sutkada______     bir soatda _____ 

	2.14
	Harakatlanuvchi mexanizm 
	Nasos, ventilyator, kompresorlar, konvayer, press, (keragini tagiga chizing) va boshqalar__________

	3. Iqlim sharoitlari

	3.1
	ChBM o`rnatilishi mo`ljallangan joyning atrof-muhit harorati  
	_____ ̊С dan _____ ̊С gacha



	3.2
	ChBM o`rnatish joyi dengiz satxidan balandligi 
	(1000m gacha
( 2000m gacha
( 3000m gacha

	4. Qo`shimcha uskunalarga buyurtma

	4.1
	Kiruvchi EMS-filtri

(ushbu filtrning o`rnatilishi ChBM bilan parallel ishlayotgan boshqa elektr-raqamli uskunalarga salbiy ta`sir ko`rsatadigan xalaqitlar sonini kamaytiradi).
	   (Ha     (Yo`q

	4.2
	Chiquvchi EMS-filtri
(Ushbu filtrni o`rnatish elektr dvigatel va ChBM kabeli o`rtasida yuzaga keladigan tok oqimlari o`rtasidagi xalaqitlarni kamaytirishga yordam beradi).

Quyidagi hollarda o`rnatish zarur:  

· ChBM va elektr dvigatel orasidagi elektr kabel uzunligi 200m dan k o`p bo`lsa:
· ChBM ni elektr dvigatel bilan bog`laydigan quvvat kabeli bilan birga bir kanalga yotqizishda.
	(Ha     (Yo`q

	4.3
	Tormoz rezistori

(qisqa ishlash tsiklida, katta inertsiya momentiga ega mexanizmlarni tez tormozlanishini amalga oshirish uhcun o`rnatilgan).  
	(Ha     (Yo`q

	4.4
	Kiruvchi (tarmoq) drosseli
(Kirish (tarmoq) drosselini o`rnatish tarmoqning haddan tashqari kuchlanishidan himoya qiladi, ChBM tomonidan ishlab chiqarilgan oqim garmonikasini pasaytiradi, Cosϕ ni oshiradi).

Quyidagi hollarda o`rnatish zarur:

· 110kVt va undan yuqori quvvatga ega ChBM uchun;

· 1,5% dan yuqori kirish kuchlanish assimetriyasi bilan;

· bitta elektr uzatish tarmog`iga ko`p sonli ChBM o`rnatilganda. 
	(Ha     (Yo`q

	4.5
	Chiquvchi (motorli) drossel.

(Chiqish (motorli) drosselini o`rnatish terminallarida haddan tashqari kuchlanishni cheklaydi, elektodvigatel va ChBM kabeli orasidagi tok oqimini oqishini kamaytiradi).

Quyidagi hollarda o`rnatish kerak:
· ChBM va elektr dvigatel orasidagi elektr kabel uzunligi 100m dan k o`p bo`lsa:
·  bir necha elektr dvigatel kabellarini bitta  ChBMga ulashda.  
	(Ha     (Yo`q

	5. ChBMni texnologik jarayonda Avtomatlashtirilgan 

boshqarish tizimining kommunikatsion aloqasi

	5.1
	Odatda MODBUS protokoli orqali amalga oshiriladi, zaruriyat tug`ilganda boshqa protokoldan foydalanish mumkin, talab qilinadigan protokol tagiga chizing.
	

	6. Mahsulotlarni yetkazib berish

	6.1
	Ommaviy yetkazib berish
	(Ha    

	6.2
	Mahsulotlarni shkaf shaklida yetkazib berish
(Mahsulotlarni shkaf shaklida yetkazib berish uchun shkafning tuzilishii мa tartibiga oid 7-bo`limni to`ldiring).
	(Ha    

	7. Shkafning tuzilishi va tartibi

	7.1
	Dvigatelning teskari aylanishi
	(Ha     (Yo`q

	7.2
	Dvigatelni elektr tarmog`iga ulash imkoniyati
	(Ha     (Yo`q

	7.3
	Shkafning himoya darajasi
	(IP20  (IP31  (IP42  (IP54

(Boshqa____

	7.4
	Iqlim sharoitlari va shkafni joylashtirish toifasi

(GOST 15150 muvofiq)
	(UXL1 (UXL2

(UXL3 (UXL4

(Boshqa____

	7.5
	Seysmik chidamliligi, ballar MSK-64 shkalasi bo`yicha
	

	8. Yetkazib berish hajmi

	8.1
	ChBM talab qilinadigan miqdori, dona
	

	8.2
	Montaj ishlari
	(Ha     (Yo`q

	8.3
	Sozlash ishlari
	(Ha     (Yo`q

	9. Qo`shimcha talablar

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	10. Izoh

	Shkaf shaklidagi ChBMga buyurtma birisda bitta elektr dvigatelni quvvatlovchi bitta shkafga bitta ChBM o`rnatilishini nazarda chiqarmaslik kerar.
Quyida keltirilgan shart talablarni bajarish uchun bir chiziqli sxema haqida batafsil ma`lumotlarni yuborish kerak:

· bitta shkafda bir nechta ChBM o`rnatish; 
· bitta ChBM bir nechta dvigatelni navbatma navbat boshqaradi;

· bitta ChBM bir nechta dvigatelni bir vaqtning o`zida boshqaradi.   


                       Sana _____________                        Imzo__________________     
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